
Приложение №1
Гидравлический расчет существующих тепловых сетей

Район: Усть-Вымский, Республика Коми
Муниципальное образование: Сельское поселение "Студенец"
Поселок: Студенец
Наименование котельной: Котельная школы Котельная сельсовета Котельная мкр. Чернам
Тепловая нагрузка, Мкал/ч: 404,36 268,81 233,68

Отопление, Мкал/ч- 350,3 217,3 203,65
Расход теплоносителя, т/ч 15,552 10,198 9,163
Распологаемый напор, м.вод.ст. 15 10 5
Тепловой режим, °С 95-70 95-70 95-70
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1 Котельная 
школы Т1 25 0,07 15,5519 1,807 1,799 62,868 62,578 1,151 0,1

1 Т1 Т2 67 0,07 1,2014 0,03 0,029 0,383 0,38 0,089 0,05
1 Т2 ж/д ул. Школьная, 4 70 0,05 0,7203 0,07 0,069 0,864 0,86 0,105 0,05
1 Т2 ж/д ул. Школьная, 6 50 0,07 0,4805 0,004 0,004 0,063 0,063 0,036 0,05
1 Т1 Т3 50 0,07 14,3503 3,078 3,065 53,536 53,306 1,062 0,1
1 Т3 Школа 5 0,07 4,0952 0,025 0,025 4,381 4,367 0,303 0,07
1 Т3 Гараж школы 3 0,05 0,2138 0 0 0,038 0,038 0,031 0,05
1 Т3 Т4 10 0,07 10,0408 0,302 0,3 26,232 26,111 0,743 0,1
1 Т4 У1 25 0,07 5,1755 0,201 0,2 6,988 6,962 0,383 0,07
1 У1 Т5 25 0,07 2,831 0,06 0,06 2,1 2,092 0,21 0,05

1 У1 ж/д ул. Школьная, 3 5 0,05 2,3442 0,052 0,052 9,027 8,999 0,34 0,05
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1 Т5 ж/д ул. Школьная, 1 15 0,05 0,8623 0,021 0,021 1,234 1,23 0,125 0,05

1 Т5 У2 35 0,05 1,9685 0,256 0,256 6,373 6,349 0,286 0,05
1 У2 Дом культуры 30 0,05 1,0561 0,064 0,063 1,846 1,84 0,153 0,05
1 У2 ж/д ул. Клубная, 4 35 0,05 0,9122 0,056 0,055 1,38 1,375 0,132 0,05
1 Т4 У3 40 0,07 4,8652 0,284 0,283 6,177 6,143 0,36 0,07
1 У3 У4 195 0,07 2,5468 0,382 0,379 1,702 1,69 0,189 0,05

1 У4 Детский сад, корп. 1 1 0,07 0,72 0 0 0,14 0,139 0,053 0,05

1 У3 ж/д ул. Школьная, 5 15 0,05 2,318 0,152 0,152 8,827 8,799 0,336 0,05

1 У4 У5 35 0,07 1,8249 0,035 0,035 0,877 0,873 0,135 0,05

1 У5 Детский сад, корп. 2 1 0,07 0,624 0 0 0,105 0,105 0,046 0,05

1 У5 ж/д ул. Клубная, 9 65 0,07 1,2006 0,029 0,028 0,383 0,381 0,089 0,05

2 Котельная 
сельсовета

ж/д ул. Центральная, 
47 75 0,05 2,461 0,858 0,855 9,945 9,91 0,357 0,05

2 Котельная 
сельсовета Т1 30 0,08 7,7374 0,26 0,259 7,546 7,505 0,439 0,08

2 Т1 ж/д ул. Центральная, 
33а 7 0,025 0,1785 0,02 0,02 2,454 2,447 0,104 0,05

2 Т1 ж/д ул. Центральная, 
33 3 0,05 0,1712 0 0 0,023 0,022 0,025 0,05

2 Т1 Т4 80 0,05 4,2449 2,716 2,704 29,517 29,391 0,616 0,07

2 Т4 ж/д ул. Центральная, 
22 45 0,05 2,4195 0,497 0,496 9,613 9,583 0,351 0,05

2 Т4 Администрация 90 0,05 0,2404 0,01 0,01 0,1 0,099 0,035 0,05
2 Т4 У3 5 0,05 1,5846 0,024 0,024 4,137 4,12 0,23 0,05
2 У3 ж/д ул. Зеленая, 9 80 0,05 1,2004 0,219 0,218 2,381 2,371 0,174 0,05
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2 У3 ж/д ул. Центральная, 
24 35 0,05 0,3842 0,01 0,01 0,25 0,249 0,056 0,05

2 Т1 Т1/1 45 0,07 3,1425 0,134 0,133 2,585 2,568 0,233 0,07

2 Т2 ж/д ул. Центральная, 
29 17 0,05 0,4801 0,008 0,008 0,387 0,386 0,07 0,05

2 Т2 ж/д ул. Центральная, 
18 35 0,05 0,5282 0,019 0,019 0,468 0,466 0,077 0,05

2 Т1/1 Т2 35 0,07 3,1421 0,104 0,103 2,585 2,568 0,233 0,07
2 Т2 Т3 75 0,07 2,1335 0,103 0,102 1,197 1,188 0,158 0,05
2 Т3 Магазин "Полет" 40 0,04 0,2401 0,015 0,015 0,333 0,332 0,054 0,05
2 Т3 У1 20 0,07 1,8927 0,022 0,022 0,943 0,938 0,14 0,05

2 У1 ж/д ул. Центральная, 
25 2 0,04 0,672 0,006 0,006 2,549 2,542 0,152 0,05

2 У1 У2 85 0,07 1,2205 0,039 0,038 0,395 0,393 0,09 0,05
2 У2 Магазин "Наташа" 75 0,04 0,701 0,239 0,238 2,773 2,762 0,159 0,05
2 У2 Почта, АТС 1 0,04 0,288 0,001 0,001 0,477 0,475 0,065 0,05
2 У2 Храм 50 0,05 0,2306 0,005 0,005 0,092 0,091 0,033 0,05

3 Котельная мкр. 
Чернам Мастерская 30 0,07 0,634 0,004 0,004 0,109 0,108 0,047 0,05

3 Котельная мкр. 
Чернам Гараж 1 0,05 0,1983 0 0 0 0 0 0,05

3 Котельная мкр. 
Чернам Т1 1 0,08 8,3228 0,01 0,01 8,729 8,69 0,472 0,08

3 Т1 ж/д мкр. Чернам, 8 40 0,08 2,684 0,042 0,042 0,916 0,913 0,152 0,07
3 Т1 Т2 50 0,08 5,6388 0,231 0,23 4,015 3,996 0,32 0,07
3 Т2 ж/д мкр. Чернам, 6 5 0,03 0,8433 0,113 0,112 19,576 19,515 0,34 0,05
3 Т2 Т3 9 0,08 4,7949 0,03 0,03 2,906 2,893 0,272 0,07
3 Т3 ж/д мкр. Чернам, 7 50 0,07 0,8645 0,012 0,011 0,2 0,199 0,064 0,05
3 Т7 ж/д мкр. Чернам, 2 8 0,03 0,528 0,071 0,071 7,702 7,68 0,213 0,05
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3 Т3 Т4 18 0,08 3,9303 0,04 0,04 1,956 1,948 0,223 0,07
3 Т4 Т5 30 0,08 3,0633 0,041 0,041 1,191 1,186 0,174 0,07
3 Т5 Т6 30 0,08 2,1609 0,021 0,02 0,596 0,593 0,122 0,05
3 Т6 Т7 35 0,08 1,4885 0,011 0,011 0,285 0,284 0,084 0,05
3 Т7 ж/д мкр. Чернам, 1 20 0,05 0,9601 0,035 0,035 1,527 1,523 0,139 0,05
3 Т4 ж/д мкр. Чернам, 5 5 0,03 0,8668 0,119 0,119 20,675 20,613 0,349 0,05
3 Т5 ж/д мкр. Чернам, 4 4 0,03 0,902 0,103 0,103 22,387 22,322 0,364 0,05
3 Т6 ж/д мкр. Чернам, 3 3 0,03 0,672 0,043 0,043 12,449 12,415 0,271 0,05
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