
Приложение №2
Расчет тепловых потерь существующих тепловых сетей

Район: Усть-Вымский, Республика Коми
Муниципальное образование: Сельское поселение "Студенец"
Поселок: Студенец
Наименование котельной: Котельная школы Котельная сельсовета Котельная мкр. Чернам
Тепловой режим, °С 95-70 95-70 95-70
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обр.тр-
да,°C

1 Котельная 
школы Т1 25 0,07 Надземная 0 0 1150,69 927,03 95 94,93 69,2 69,15

1 Т1 Т2 67 0,07 Надземная 0,001 0,001 3082,1 2379,06 94,93 92,36 64,74 62,76

1 Т2 ж/д ул. 
Школьная, 4 70 0,05 Надземная 0 0 2806,23 2267,26 92,36 88,46 68,45 65,27

1 Т2 ж/д ул. 
Школьная, 6 50 0,07 Надземная 0 0 2255,01 1828,76 92,36 87,67 67,77 63,95

1 Т1 Т3 50 0,07 Надземная 0 0 2300,08 1865,86 94,93 94,77 69,87 69,75
1 Т3 Школа 5 0,07 Надземная 0 0 229,73 187,32 94,77 94,71 70,29 70,24
1 Т3 Гараж школы 3 0,05 Надземная 0 0 122,52 99,38 94,77 94,19 70,8 70,34
1 Т3 Т4 10 0,07 Надземная 0 0 459,45 372,74 94,77 94,72 69,74 69,72

1 Т4 У1 25 0,07 Подземная 
канальная 0 0 1016,87 437,73 94,72 94,52 70,65 70,56

1 У1 Т5 25 0,07 Подземная 
канальная 0 0 1021,39 437,44 94,52 94,16 70,92 70,74

1 У1 ж/д ул. 
Школьная, 3 5 0,05 Подземная 

канальная 0 0 185,5 79,42 94,52 94,44 70,56 70,52

1 Т5 ж/д ул. 
Школьная, 1 15 0,05 Подземная 

канальная 0 0 556,12 238,25 94,16 93,52 71,48 71,21
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1 Т5 У2 35 0,05 Подземная 
канальная 0 0 1297,61 554,28 94,16 93,5 71,07 70,76

1 У2 Дом культуры 30 0,05 Подземная 
канальная 0 0 1108,59 473,91 93,5 92,45 71,72 71,25

1 У2 ж/д ул. 
Клубная, 4 35 0,05 Подземная 

канальная 0 0 1293,35 550,51 93,5 92,09 71,42 70,8

1 Т4 У3 40 0,07 Подземная 
канальная 0 0 1627 692,57 94,72 94,39 69,01 68,9

1 У3 У4 195 0,07 Подземная 
канальная 0,002 0,002 7878,26 3302,98 94,39 91,29 68,74 67,48

1 У4 Детский сад, 
корп. 1 1 0,07 Подвальная 0 0 31,13 23,96 91,29 91,25 70,69 70,68

1 У3 ж/д ул. 
Школьная, 5 15 0,05 Подземная 

канальная 0 0 550,31 238,25 94,39 94,15 70,85 70,75

1 У4 У5 35 0,07 Подземная 
канальная 0 0 1383,39 588,19 91,29 90,53 68,31 68,04

1 У5 Детский сад, 
корп. 2 1 0,07 Подвальная 0 0 30,84 23,71 90,53 90,48 70,05 70,05

1 У5 ж/д ул. 
Клубная, 9 65 0,07 Подземная 

канальная 0,001 0,001 2549,05 1077,02 90,53 88,41 68,33 67,48

2 Котельная 
сельсовета

ж/д ул. 
Центральная, 

47
75 0,05 Подземная 

канальная 0 0 2758,14 1191,23 95 93,88 71,11 70,64

2 Котельная 
сельсовета Т1 30 0,08 Подземная 

канальная 0 0 1328,13 566,69 95 94,83 68,3 68,22

2 Т1
ж/д ул. 

Центральная, 
33а

7 0,025 Подземная 
канальная 0 0 200,89 87,15 94,83 93,7 71,29 70,81

2 Т1
ж/д ул. 

Центральная, 
33

3 0,05 Подземная 
канальная 0 0 109,84 47,65 94,83 94,19 70,8 70,53
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2 Т1 Т4 80 0,05 Подземная 
канальная 0 0 2929,03 1262,13 94,83 94,14 69,84 69,52

2 Т4
ж/д ул. 

Центральная, 
22

45 0,05 Подземная 
канальная 0 0 1656,55 714,74 94,14 93,45 71,53 71,25

2 Т4 Администраци
я 90 0,05 Подземная 

канальная 0 0 3313,1 1219,72 94,14 80,36 61,95 56,68

2 Т4 У3 5 0,05 Подземная 
канальная 0 0 184,06 78,75 94,14 94,02 69,73 69,62

2 У3 ж/д ул. 
Зеленая, 9 80 0,05 Подземная 

канальная 0 0 2939,9 1250,68 94,02 91,57 71,02 69,94

2 У3
ж/д ул. 

Центральная, 
24

35 0,05 Подземная 
канальная 0 0 1286,21 541,33 94,02 90,67 70,29 68,83

2 Т1 Т1/1 45 0,07 Надземная 0 0 2068,53 1631,78 94,83 94,17 66,88 66,36

2 Т1/1 Т2 35 0,07 Подземная 
канальная 0 0 1392,22 595,68 94,17 93,73 67,07 66,88

2 Т2
ж/д ул. 

Центральная, 
29

17 0,05 Подземная 
канальная 0 0 613,04 268,54 93,73 92,45 71,71 71,14

2 Т2
ж/д ул. 

Центральная, 
18

35 0,05 Подземная 
канальная 0 0 1262,14 545,64 93,73 91,34 70,81 69,75

2 Т2 Т3 75 0,07 Подземная 
канальная 0,001 0,001 2978,37 1256,36 93,73 92,33 66,07 65,49

2 Т3 Магазин 
"Полет" 40 0,04 Подземная 

канальная 0 0 1274,07 530,9 92,33 87,03 67,26 65,04

2 Т3 У1 20 0,07 Подземная 
канальная 0 0 781,73 334,8 92,33 91,92 66,38 66,22

2 У1
ж/д ул. 

Центральная, 
25

2 0,04 Подземная 
канальная 0 0 63,66 28,14 91,92 91,82 71,17 71,14
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2 У1 У2 85 0,07 Подземная 
канальная 0,001 0,001 3320,06 1382,77 91,92 89,2 64,91 63,77

2 У2 Магазин 
"Наташа" 75 0,04 Подземная 

канальная 0 0 2319,92 981,24 89,2 85,89 66,29 64,92

2 У2 Почта, АТС 1 0,04 Подвальная 0 0 24,34 18,51 89,2 89,11 68,92 68,9

2 У2 Храм 50 0,05 Подземная 
канальная 0 0 1723,43 690,26 89,2 81,73 62,95 59,89

3 Котельная 
мкр. Чернам Мастерская 30 0,07 Подземная 

канальная 0 0 1221,57 524,73 95 93,07 71,94 71,1

3 Котельная 
мкр. Чернам Гараж 1 0,05 Подвальная 0 0 28,07 20,25 95 94,86 70,14 70,04

3 Котельная 
мкр. Чернам Т1 1 0,08 Надземная 0 0 50,7 41,14 95 94,99 69,53 69,52

3 Т1 ж/д мкр. 
Чернам, 8 40 0,08 Надземная 0 0 2027,79 1664,71 94,99 94,24 70,76 70,14

3 Т1 Т2 50 0,08 Надземная 0,001 0,001 2534,73 2058,28 94,99 94,54 69,6 69,24

3 Т2 ж/д мкр. 
Чернам, 6 5 0,03 Надземная 0 0 157,32 125,54 94,54 94,36 70,64 70,49

3 Т2 Т3 9 0,08 Надземная 0 0 454,69 370,21 94,54 94,45 69,53 69,44

3 Т3 ж/д мкр. 
Чернам, 7 50 0,07 Надземная 0 0 2291,71 1888,57 94,45 91,8 71,17 68,98

3 Т7 ж/д мкр. 
Чернам, 2 8 0,03 Надземная 0 0 246,53 201,21 91,85 91,39 70,83 70,45

3 Т3 Т4 18 0,08 Надземная 0 0 908,71 742,6 94,45 94,22 69,83 69,64
3 Т4 Т5 30 0,08 Надземная 0 0 1511,84 1239,14 94,22 93,72 69,96 69,55
3 Т5 Т6 30 0,08 Надземная 0 0 1506,11 1239,3 93,72 93,03 69,98 69,4
3 Т6 Т7 35 0,08 Надземная 0 0 1747,68 1446,96 93,03 91,85 70,06 69,08

3 Т7 ж/д мкр. 
Чернам, 1 20 0,05 Надземная 0 0 798,61 660,82 91,85 91,02 70,54 69,84
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3 Т4 ж/д мкр. 
Чернам, 5 5 0,03 Надземная 0 0 156,93 125,92 94,22 94,04 70,96 70,82

3 Т5 ж/д мкр. 
Чернам, 4 4 0,03 Надземная 0 0 125,07 101,16 93,72 93,59 71,41 71,3

3 Т6 ж/д мкр. 
Чернам, 3 3 0,03 Надземная 0 0 93,3 76,33 93,03 92,89 72,07 71,95
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